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Janitza electronics GmbH

Vor dem Polstück 6        35633 Lahnau

Tel.: +49 6441 9642-0    Fax: +49 6441 9642-30 

www.janitza.de               info@janitza.de

 Ansprechpartner Planer:

0.1 

 Ansprechpartner 

 Janitza: 

 Email:

Beispiel

 Objekt:

 Objektadresse:    

 Bauabschnitt:
 Planer:

separates IP- Netzwerk für die Messtechnik (ENMS)

GridVis Server
Parametrier- und Auswertesoftware 

(ENMS) 

Janitza GridVis Service

  Herr Hannes Fröhlich

 0171 90 735 72 

 hannes.froehlich@janitza.de  

Bestandgebäude Max Bögl 

Bestehendes Janitza Messystem 

Medienkonverter

LAN - LWL

Medienkonverter

LAN - LWL

Lagerhalle

Neubau EDV

Switch

Neubau EG NSHV 

Abgang aus 

besthender 

Verteilung 

max. 200A

5

PE

Optional: 

Messung ZEP

Optional: 

Messung 
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Netzwerkswitch
Stromwandler 

Trennklemme

4x Stromwandler

Messung der Netzeinspeisung
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ModBus RTU (2 Draht)
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L1 – L3 +   N

L1 – L3 +   N

L1 – L3 + N
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UV 2. OG

Eingangsmessung UVEingangsmessung UV

Komponenten in der UV optional Komponenten in der UV optional

UMG 96 RM-E UMG 96 RM-E

Heizung
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